
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek kontroly kvality staveb

Vyhodnocení průkazních zkoušek systémů PKO
ve smyslu TKP 19B MD CR pro stavby pozemních komunikací

Překvalifikování podle TKP 19B, Čl. 19.B4.3 (21)
Objednatel I zadavatel ALLGARD CZ s.r.o., Průmyslová 5, 785 01 Šternberk
zkoušky systému PKO

Výrobce I dovozce I PPG Amsterodam

distributor hmot ALLGARD CZ s.r.o., Průmyslová 5, 785 01 Šternberk

Výrobce vzorků PKO PPG Amsterodam

(aplikátor)

Příprava povrchu Systém PKO typ I.PS-PSX (yV) zkoušený akr. lab. Eiova (UK) Ltd,
(čistota a drsnost), důvod nedostatečné zkušební kapacity tuzemské zkušebny

skladba systému PKO, Otryskání na čistotu Sa 2V2, drsnost R 40 až 70 jim,
včetně předepsaných příprava a aplikace nátěrových hmot podle TUL výrobce (aktuál. stav),

tlouštěk (NDFT) ostatní kritéria podle TKP 19B a Obecného TePř PKO dovozce
Systémy PKO typ I.PS-PSX speciál a II.PS podle TePř PKO

ĺx 60 jim SIGMAZ1NCTM 68 SP NDFT

ĺx 140 jim SIGMAFASTTM 278 NDFT

lx 80 jim PSX® 700 NDFT

Seznam příloh s přehledem výsledků počet listů ano I ne

Příloha I závazná Obecná specifikace PKO (obecný TePř) 16 ano

Příloha 2 Kontrola hmot — TÚL SIGMAZINCTM 68 SP 5 ano

Příloha 3 Kontrola hmot — TÚL SIGMAFASTTM 278 6 ano

Příloha 4 Kontrola hmot — TÚL PSX® 700 6 ano

Příloha 5 Protokol o zkoušce (NORSOK Pre-Qualification Anglicky
Report) č. N961 252 (Scheme 19) ze dne 13. 1. 2014 9 + 9 příloh
vydaný akreditovanou laboratoří NQ. 1007 Exova (UK) Ltd ano
podle Norsok M-501, Edition 6, February 2012, System No. 1. Česky
(Obsahuje Informace o zkouškách a fotodokumentaci, nahrazuje RL) 9 + 9 příloh

Příloha 5 Potvrzení o akreditaci laboratoře (ACCREDITATION
A F kCERTIFICATE ze 13. 2. 2013 + Schedule Of Accreditation ze y ano

4. 1. 2016) Exova (UK) Ltd, Manchester, UK, UKAS ref. 1007

Součástí dokladů je (počet kusů, snímků):
‚

‚ nejsou ne
Nove zhotovene vzorky syst. PKO, CD s fotodokumentaci

Výstupní kontrola výsledků laboratoře Laboratoř Exova (UK) Ltd dne 13. 01. 2014

Celkové hodnocení výsledků podle TKP 19B:2013

Výsledky Jsou / J vyhovující

Schválen jako systém PKO typu IPS-PSI (VV),
I. PS-PSX speciál (VV a II.PS (W

do 31. 12. 2021

(s povinností ke dni platnosti provést revizi a přehodnocení)


